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Parametro

Valor Paramétrico (VP)

Unidade

Minimo

Valores obtidos

Maximo

N.° Andlises %
superiores Cumprimento

VP do VP Previstas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se & verificacdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

N.° Anélises (PCQA)

%
Andlises

Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual .- mg Cl2/L 0,36 0,52 - 3 3 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 € <9,5 E. Sorensen 7,1 7,1 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm, a 20 °C 108 108 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Turvagao 4 UNT 1,3 1,3 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100m! - B - - - -
Aluminio 200 pg Al/L <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amonio 0,5 mg/l NH4 - - - - -
Antiménio 10,0 pg/L Sb - - - - -
Arsénio 10 pg/L As - - - - -

Benzeno 1 pg/l - - -
Benzo(a)pireno 0,01 pg/l - - - -

Boro 1,5 mg/t B - -

Bromatos 10 pg/l BrO3 2 - - - -
Cadmio 5 yg/l Cd - - - - -
Calcio mg/t Ca - - - -

Carbono Orgénico Total - mg/L C - - -
Cianetos 50 pg/LCN 5 - - -

Cloretos 250,0 mg/t Cl - - -
Cloritos 0,25*/0,70 mg/t ClO2 - - -
Cloratos 0,25*/0,70 mg/1 ClO3 - - -
Chumbo 10 pg/l Pb G

Cobre 2,00 mg/l Cu “ - -
Crémio 50 pg/L Cr - - -
1,2 - dicloroetano 3 pg/t - - - -

Dureza Total mg/l CaCO3 - - - - -
Ferro 200 pg Fe/L <10 <10 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F -

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,1 pg/l =

Benzo(b)fluoranteno pg/l - - --

Benzo(k)fluoranteno - ug/l - -- -
Benzo(ghi) perileno - pg/l - -

Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/l - .-

Magnésio - mg/l Mg i - -
Manganés 50 pg Mn/L B - -

Potassio s/ alter. anormal mg K/L - - -
Nitratos 50,00 mg/{ NO3 - - -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - - -
Merctirio 1,00 pg/l Hg - -

Niquel 20,00 pg/UNi -
Oxidabilidade 5,0 mg/l 02 -
Pesticidas Totais 0,5 pg/t - -

Selénio 20 pg/l Se - - -
Sédio 200 mg/l Na e E
Sulfatos 250 mg/l SO4 - - - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/t = - - - -
Tetracloroeteno pg/l . .- - - -
Tricloroeteno -- peg/l - -- - - -
Trihalometanos - total (THM): 100_80 (ponto deentrega) pg/t - -
Cloroférmio pg/l s .- - - -
Bromoférmio pg/l -- - - - -
Bromodiclorometano pg/l - -- - - -
Dibromoclorometano -- pg/l -- - -

Dose Indicativa Total 0,10 mSv - - -
Alfa total 0,10 (Nivet de verificacao) Bg/\ -

B-total 1,0 (Nivel de verificagao) Bg/L - -

Radao 500,00 Bq/t - - - -

Os resultados analiticos apresentados estdao em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislagdo em vigor.

Informagao complementar relativa a averiguacao das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) e ao parecer da Autoridade de Saude:

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Nao Detectado

*0 V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando sao utilizados métodos de desinfecdo que ndo gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

O Presidente do Conselho de Administracéo:s : ‘

——

(Sérgio Fernahdo da Silva Costa)
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