DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO

('D H P H L mem— 2° TRIMESTRE 2025

' Aguas PUblicas em Altitude ZONA DE ABASTECIMENTO: FONTE SANTA

Servicos (ntermueeipaazacos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises periédicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Quatidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos  N.° Analises % N.° Analises (PCQA) %

Parametro superiores Cumprimento Anatises
Unidade Minimo  Maximo vP do VP Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. coli) N/100 ml 3 3
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 === 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual --- mg/l 0,69 0,85 - - 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicéo <1 === 4] 100% 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicao <1 e 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 € <9,5| Unidades pH 7,3 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/em a 20 °C <74 === 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,50 = 0 100% 1 1 100%
Enterococos intestinais 0 N/100 ml 0 oo 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 °C == N/ml <1 = = - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml == - --- - 0 0 -
Aluminio 200 pg/L Al - = == --- 0 0 =
Aménio 0,50 mg/l NH, 0 0
Antiménio (1) 10 pg/1Sb - Gas = 0 0 o
Arsénio (1) 10 pg/l As =5 =g . = 0 0 &=
Benzeno (1) 1,0 pg/l =5 === £ =5 0 0 L
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l == =3 ===, === 0 0 o
Boro (1) 1,5 mg/L B = = . 0 0 —
Bromatos (1) 10 pg/L Bro, - - --- - 0 [} ---
Cadmio (1) 5,0 pg/t Cd 0 0 -
Célcio - mg/t Ca = = = - 0 0 -~
Carbono Orgénico Total (COT) - mg/lC == = o e 0 0 ---
Cianetos (1) 50 g/l CN = =5 es === 0 0 ==
Cloretos (1) 250 mg/L Cl - .- --- - 0 0 =
Cloritos 0,7 mg/L o --- --- --- 0 0 ---
Cloratos 0,7 mg/L - - --- .- 0 0 ---
Chumbo 10 pg/l Pb o0 0 s e 0 0 =
Cobre 2,0 mg/l Cu == --- --- --n 0 0 --=
Crémio 50 pg/LCr o --- 55 — 0 0 —
1,2 - dicloroetano (1) 3,0 pg/l S e --- - 0 0 ot
Dureza total - mg/l CaCO; = - - - 0 [ ---
Ferro 200 pg/t Fe 0 0
Fluoretos (1) 1,5 mg/l F === = == === 0 0 o
Hidrocarbonetos Aromaticos Poticiclicos (HAP): 0,10 pg/t = - --- .- 0 Q ---
Benzo(b)fluoranteno pg/l 0 0
Benzo(k)fluor pg/l =5 0 0
Benzo(ghi)periteno pg/l 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno -~ pg/l E=S - --- - 0 0 -~
Magnésio - mg/l Mg === P --- == 0 0 ==
Manganés 50 pg/t Mn =5 oD s == 0 0 e
Nitratos (1) 50 mg/l NO, o --- - - 0 0 e
Nitritos 0,50 mg/L NO, 0 0
Mercurio (1) 1,0 pg/l Hg - - . . 0 0 s
Niguel 20 pg/l Ni = --- .- - 0 [ e
Oxidabilidade 5,0 mg/l 0, 0 0
Pesticidas - total (1) 0,50 pg/lt = == - - 0 0 s
MCPA (1) 0,10 pg/l 0 0
Glifosato (1) 0,10 pg/l = = - --- 0 0 -
AMPA (1) 0,10 pg/! 0 0
Dimetenamida-P (1) 0,10 pg/l .- --- --- - 0 0 ---
M656PHO51 (1) 0,10 pe/t 0 0
Potassio mg/L K 0 0
Selénio (1) 20 pg/l Se 0 0
Sadio (1) 200 mg/[ Na [ 0
Sulfatos (1) 250 mg/1 SO, === - - 0 0 ---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: (1) 10 ug/lt - s 0 Q ]
Tetracloroeteno (1) = pg/l == — 0 (] B
Tricloroeteno (1) - ug/t B - --- 0 0 -
Trihalometanos - total (THM): 100 pg/l = o= == =S 0 0 -
Cloroférmio - pg/l . --- == — 0 [ -
Bromoférmio .- pg/l 5 e oo s 0 0 -
Bromodiclorometano pg/l 0 0
Dibromoclorometano --- pg/l o = = 0 0 =
a-total (1) 0,1 Bg/l 0 0
Dose indicativa (1) 0,10 mSv — B - — [ 0 —
Radéo 500 Bg/l 95,9 0 100% 1 1 100%
Nota (1) - Parametros conservativos - analises da responsabilidade da Entidade Gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo, SA)
Informagdo complementar relativa & averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) e ao parecer da Autoridade de Satide:
Nao aplicavel
O Presidente do Consetho d Data da publicitacdo no website da APAL-SIM:
Q- -2525
(Sérgio Fdrnando da Silva Costa} )




