m DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO 1 ¢ TRIMESTRE
' I ﬂ P H L DE CELORICO DA BEIRA
!l L “ ZONA DE ABASTECIMENTO Cabega Alta, abastece as localidades: Casas do Soeiro, Mesquitela,
W AQuss. PULACas em Abmucs UF de Celorico (S50 Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego, UF de Corticd da Serra, Vide entre 2026
; Vinhas e Salgueirais.
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se A verificacio da qualidade da agua da rede piiblica, através de andlises peritdicas na
torneira do consumidor, segundo consta no Pregrama de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrice (VP) Valores obtidos  N.° Andlises % N.° Anélises (PCQA) %
Parametro (unidades) superiores Cumprimento Analises
Unidade Minimo  Maximo do VP Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias califormes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/| 0,82 0,88 - - 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% i 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e <9,5| Unidades pH 7,5 7,5 0 100% 1 1 100%
Candutividade 2500 pS/em a 20 °C 81,9 81,9 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagao 4 UNT 0,59 0,59 0 100% 1 1 100%
Enterococos intestinais 0 N/100 mt [ 0 0 100% 1 1 100%
Niimero de colédnias a 22 °C = N/ml <3 <3 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - -
Acidos Haloacéticos (HAA) (*) 60 g/l
Aluminio 200 ug/L Al 51 51 0 100% 1 1 100%
Ambnio 0,50 mg /U NH, =5 — Ere . .
Antiménio!” 10 ug/Lsb = . = . -
Arsénio®" 10 ug/lAs . . . . -
Benzeno'” 1,0 yg/l - - = = .
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l - - --- -—-
Bisfenol A 2,5 pg/l - -
Boro®™ 1,5 mg/L B == B
Bromatas™ 10 pg/UBro, == .
Cadmic! 5,0 g/l cd
Célclo --- mg/l Ca
Cianetos'"’ 50 ug/LCN
Cloretos™ 250 meg/L Cl
Cloritos 0,25 mg/L Clo, - . - - .
Cloratos 0,25 mg/L ClO; .
Chumbo 10 pg/l Pb e - - -
Caobre 2,0 mg/l Cu - - -
Crémio 50 ug/LCr
1,2 - dicloroetano® 3,0 g/t = - - s ==
Dureza total mg/t CaCO, - - - - =5
Ferro 200 g/l Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
Fluoretos'' 1,5 mg/\F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (*) 0,10 pasl - --- --- --- --- ---
Magnésio mg/t Mg - --- - -
Manganés 50 pg/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos'" 50 mg/U NO;
Nitritos 0,50 mg/LNO,
Mercurio 1,0 g/l Hg
Niquel 20 pg/L Ni
Oxidabilidade 5,0 mg/LO;
Pesticidas - total'™ 0,50 g/l - . - .
Pesticida 1 0,10 Hg/L -- -
Pesticida 2 a,10 pg/l - - - - - .-
Pesticida3| 0,10 g/l
Pesticida 4| 0,10 g/l
Potéssio -~ mg/l K - - -
Selénio!™ 20 g/l Se
sédio""! 200 mg/L Na - - -
Sulfatos' 250 mg/l SO, ) i ¥
Tetracloroeteno e Tricloroeteno () 10 g/t . = -
Soma de PFAS (*) 0,10 pg/l - - - -
Trihalometanos - total (THM) (%) 100 pg/l - - - -
Uranio® 30 g/l = = i s =
Alfa Total'" - Bq/! . . . .
Dose indicativa” 0,10 mSv — - . . . =
Urénio 234 - Bq/l --- .- .- - - --- -
Urénio 238 -~ Bg/L .- - - - - - ---
Radio 226 Bq/l
Polénio 210 Bg/t
Radio 500 Bq/l
NOTA (1): Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo, SA) que podem ser consultados em https://www.advt.pt.
Informagao complementar relativa A averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Salde:
Nao aplicavel
Nota: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida esta em confarmidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023 de 21 de agosto.
(o] nte do Conselho de Administragéo: Data da publicitacao no website da APAL-SIM
= B e zZ.06.tOZ6
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(*) - NOTAS:

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas
analises realizadas &s quatro substancias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno;
Indeno[1,2,3 -cd]pireno.

0 resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno” corresponde ao resultado determinado com base nas analises realizadas
aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas anatises realizadas as
quatro substéncias individuais: Cloroférmio; Bromoférmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

0 resultado de "Acidos Haloacéticos (HAA)” corresponde ao resultado determinado com base nas analises realizadas as
cinco substancias individuais: Acido monocloroacético; Acido dictoroacético; Acido tricloroacético; Acido
monobromoacético; Acido dibromoacético.

A "Soma de PFAS” corresponde ao resultado determinado com base nas andlises realizadas as 20 substancias individuais:
Acido perfluorobutanéico (PFBA); Acido perfluoropentandico (PFPA); Acido perfluorohexandico (PFHxA); Acido
perfluoroheptandico (PFHpA); Acido perfluorooctanéico (PFOA); Acido perfluorononandico (PFNA); Acido
perfluorodecandico (PFDA); Acido perfluoroundecandico (PFUNDA); Acido perfluorodadecandico (PFDoDA); Acido
perfluorotridecandico (PFTrDA); Acido perfluorobutanossulfonico (PFBS); Acido perfluoropentanossulfénico (PFPS); Acido
perfluorohexanossulfonico (PFHXxS); Acido perfluoroheptanossulfénico (PFHpS); Acido perfluorooctanoanassulfénico (PFOS);
Acido perfluorononanossulfénico (PFNS); Acido perfluorodecanossulfénico (PFDS); Acido perfluoroundecanossulfénico;
Acido perfluorododecanossulfénico; e, Acido perfluorotridecanossulfonico.




